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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA: 

Dostawę ognioszczelnej, przewoźnej stacji  

transformatorowej 6/0,5 kV o mocy 400 kVA. 

 
dla 

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, ul. Al. 1000-lecia 2 
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1. Nazwa i adres zamawiającego. 

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2 

strona internetowa:  www.sol-klodawa.com.pl  

numer telefonu: +48 63 27 33 200 

numer faksu:   +48 63 27 31 560 

REGON 000041714  NIP 666-000-33-38   BDO 000103751 

Zarejestrowany: w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532. 

Kapitał zakładowy: 40.342.000,00 PLN, opłacony w całości. 

 

2. Tryb postępowania. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni 

Soli ,,Kłodawa” S.A. z zachowaniem zasad konkurencyjności. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Dostawa (loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.) fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji 

transformatorowej  o mocy 400 kVA, przekładnia napięciowa 6/0,5 kV, jeden odpływ. 

 

3.2. Termin dostawy. 

Do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy  

 

3.3  Gwarancja. 

Minimalny okres gwarancji na urządzenie będące przedmiotem przetargu  - 24 miesiące.  

Wymagany w okresie gwarancji 24 godzinny pełny zakres usług serwisowych, łącznie z 

zapewnieniem części zamiennych oraz kosztami dojazdu przedstawicieli serwisu i trans-

portu części do kopalni 

3.4       Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne. 

 

I. Wymagania ogólne: 

1. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, wyroby i urządzenia bę-

dące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych i nie naruszać 

praw majątkowych osób trzecich.  
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II. Wymagania w zakresie aktów prawnych, przepisów i norm: 

W szczególności przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania aktów prawnych 

wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa: 

1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku                     

(Dz. U z 2025r., poz. 568) i wynikające z niej akty wykonawcze:  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań              

dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze poten-

cjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 r., poz. 817), wprowadzające postanowienia Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia  26 lutego 2014 r. 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasad-

niczych wymagań dla maszyn (Dyrektywa 2006/42 WE), (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 

1228 z późn. zm.),  

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023r., poz. 

215) 

3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024, poz. 

1290) i wynikającymi z niej rozporządzeniami: 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (DZ. 

U. z 2017r., poz. 1118) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 99, poz. 1003 

wraz        z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zagrożeń 

naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U z 2021r., poz. 1617)  

4. Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.  

 

III. Wymagania w zakresie warunków eksploatacji przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia dostosowany do warunków środowiskowych:  

1. Podziemny zakład górniczy w polach metanowych w wyrobiskach zaliczanych                   

do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.  

2. Zakres temperatury otoczenia: od -20°C do + 40 °C potwierdzone w Certyfikacie Badania 

Typu WE.  

3. Wilgotność względna: do 95% w temperaturze + 40 °C.  

4. Wilgotność względna w temperaturze + 25 °C i niższej: 100% z możliwością kondensacji 

pary wodnej.  

5. Stopień agresywności korozyjnej: C.  

6. Wysokość miejsca zainstalowania nad poziomem morza:  niż 1000 m.  

 

IV.Wymagania techniczne i parametry użytkowe:   

1. Przedmiot dostawy przeznaczony jest do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych             

w podziemnych wyrobiskach górniczych.  

2. W zakresie ochrony przeciwwybuchowej ma spełniać wymagania obowiązujące                 

dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i 

zabezpieczeń posiadać stopień ochrony ia. Urządzenia budowy przeciwwybuchowej 
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powinny posiadać poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum Mb. Cecha budowy 

przeciwwybuchowej ognioszczelnej stacji transformatorowej określona w Deklaracji zgod-

ności UE powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

3. Przekładnia napięciowa 6000/500 V, 

4. Znamionowa moc stacji nie mniejsza niż 400 kVA, 

5. Stacja musi posiadać w pełni zabezpieczony odpływ na napięcie 500 V,  

6. Wymagane wykonanie stacji budowy przeciwwybuchowej – osłona ogniosz-

czelna „d”, 

7. Układ połączeń Yyn0, 

8. Regulacja przekładni transformatora w zakresie min. ± 5%, 

9. Częstotliwość 50 Hz, 

10. Transformator trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, suchy, z uzwojeniem 

miedzianym w klasie izolacji H, 

11. Wymagane wyposażenie komory GN rozłącznik z uziemnikiem, 

12. Wymagane wyposażenie stacji w układ awaryjnego wyłączenia, 

13. Wymagane wyposażenie komory DN: 

• stycznik próżniowy wraz z dobezpieczeniami, 

• elementy transformatora powinny być dostosowane do niezależnego sterowania  

(w układzie lokalnym oraz zdalnym), a sterowanie zdalne realizować należy za po-

mocą obwodów iskrobezpiecznych o kategorii „ia”, 

• system sterowania i kontroli odpływu stacji transformatorowej po stronie DN powi-

nien być oparty na pojedynczym przekaźniku programowalnym mikroprocesorowym 

sterowniczo-zabezpieczeniowym typu PM-2 zapewniającym jego szybką wymianę 

bez konieczności podpinania przewodów sterowniczych i zasilających na listwy zaci-

skowe łączącym w sobie funkcje: 

- przekaźnika nadmiarowo-prądowego (zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, 

asymetrowe) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu 

zwarciowego bez świadomego odblokowania, 

- przekaźnika centralno-blokującego zapewniających kontrolę stanu izolacji  w sieci 

IT                    o zmiennej częstotliwości, 

- przekaźnika kontroli temperatury, 

- przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia, 

- sterowania sygnalizacją ostrzegawczą, 

- przekaźnika sterowniczego z kontrolą stanu izolacji umożliwiającego sterowanie 

zdalnego i lokalnego stycznikami mocy załączającymi napięcie na odpływach, umożli-

wiającego wyłączenie napięcia przez metanometrię i uniemożliwiającego załączenie 

napięcia na czas działania metanometrii automatycznej, 

- wyświetlania na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik  

z zewnątrz) informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych, 

- sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźni-

ków wykonawczych. 

14. Wymagane wyposażenie stacji transformatorowej w układ umożliwiający 

realizację wyłączenia strony dolnego napięcia stacji transformatorowej z systemu 

metanometrii automatycznej obwodem iskrobezpiecznym „ia”.  

15. Wymagane wyposażenie stacji transformatorowej w blokadę otwarcia komory 

wysokiego napięcia przystosowaną do współpracy z iskrobezpiecznymi obwodami 

kategorii „ia” wymienioną w Certyfikacie Badania Typu WE/UE oferowanej stacji. 
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16. Zmiana trybu sterowania pracy stacji i odblokowanie pracy styczników po-

winno być wykonywane bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej lub wy-

budowania aparatury zabudowanej wewnątrz stacji, tzn. wybór rodzaju sterowania po-

winien być wykonywany z jednego miejsca przyciskami na obudowie stacji lub ze-

wnętrznego urządzenia, np. z pilota. Wymagane jest wyposażenie stacji w zastosowany 

zewnętrzny programator lub pilot. 

17. Wymagane jest przystosowanie i wyposażenie stacji w moduły, okablowanie, 

separator magistrali, itp. zapewniające współpracę z systemami wizualizacji pracy, tzn. 

przekazywania informacji o stanie pracy i stanach do zewnętrznych systemów wizualiza-

cji (nadzoru). Obwody zewnętrzne uwzględnione w certyfikacie na stację transformato-

rową powinny zapewnić wykonanie w kategorii „ia”. Wizualizacja pracy stacji transfor-

matorowej oraz transmisja danych powinna być realizowana poprzez interfejs RS – 485. 

18.Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w system umożliwiający rejestra-

cję, prezentowanie na wyświetlaczu stacji i przesył na powierzchnię, do zewnętrznego 

systemu wizualizacji i sterowania co najmniej następujących parametrów pracy stacji 

transformatorowej: 

− obecność napięcia zasilania, 

− wielkość prądów obciążenia odpływów, 

− stanu pracy styczników mocy zał./wył.,  

− zadziałanie zabezpieczeń, stany awaryjne, 

− wartość stanu izolacji sieci niskiego napięcia, 

− wybór rodzaju sterowania. 

19. DTR/Instrukcja obsługi stacji transformatorowych powinna posiadać zapis,                    

aby przeglądy okresowe stacji wykonywane przez Zamawiającego były przeprowadzane 

nie częściej jak jeden raz w roku. 

20. Stacja powinna być wyposażona w komplet wpustów kablowych/przewodo-

wych                 w celu wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli i przewodów elektroe-

nergetycznych             oraz przewodów sterowniczych, zaślepek do zamknięcia niewyko-

rzystanych gniazd wpustowych lub wpustów obwodów siłowych i sterowniczych, w tym: 

- komora/przedział przyłączowy górnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej             

2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm i musi zapewniać przelo-

towe zasilanie stacji. 

- komora/przedział przyłączowy dolnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej             

2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm. 

- komorę DN wyposażyć należy w wpusty sterownicze o średnicy 11÷21 mm                             

lub 21÷33 mm. 

21. Wymagane jest wyposażenie stacji w podwozie na kołach  do transportu po torowisku, 

rozstaw osi 600 mm. 

22. Wymagane jest wyposażenie stacji w stałe uchwyty transportowe. 

23. Wymagane jest wyposażenie stacji w zestaw niezbędnych kluczy i narzędzi do obsługi 

i eksploatacji. 

24. maksymalne wymiary zewnętrzne stacji wymagane do transportu w klatce wyciągu szy-

bowego długość max. 2800 mm,  wysokość max. 1600 mm, szerokość max. 1050 mm. 

Stacja powinna umożliwiać jej demontaż dla celów transportowych. Na tę okoliczność 

wykonawca do oferty powinien przedłożyć „instrukcje montażu” stacji po zdemontowa-

niu na czas transportu. 
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V.Wymagane dokumenty, które muszą być dołączone do oferty:  

1. Kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przedmiotowej stacji trans-

formatorowej - ważna w dniu składania ofert. 

2. Deklaracja zgodności UE. 

3. Kopia Certyfikatu badania typu WE/UE.  

4. DTR/ Instrukcja użytkowania oferowanej stacji. 

5. „Instrukcja montażu” stacji przez użytkownika po zdemontowaniu na czas transportu.  

 

4. Warunki dostawy do siedziby Zamawiającego. 

Transport urządzenia może odbywać się tylko transportem samochodowym (drogowym). 

5. Sposób i termin płatności . 

Przelew do 30 dni, od daty wpływu faktury VAT do Kancelarii Kopalni. 

6. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej . 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

7. Warunek uczestnictwa w przetargu: 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykona-

nia zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z przetargu.  

7.2. Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane. 

8. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu.  

 

8.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów:  

a) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym oso-

bowo lub kapitałowo,  

b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wy-

boru Dostawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie 

mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Dostawcami, którzy złożyli oferty. 

Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.  
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8.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą,  

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

8.3 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o braku powiązań  

osobowych i kapitałowych z osobami wymienionymi w punkcie 1 według wzoru  

stanowiącego Załącznik do SIWZ. 

 

8.4 Odrzuceniu podlegać będzie oferta złożona przez Oferenta, który został negatywnie 

oceniony na Liście kwalifikowanych dostawców towarów i usług; 

 

8.5 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie (Klauzulę sankcyjna   

- załącznik nr 3) na potwierdzenie faktu, ze działalność Oferenta nie narusza tzw. prze-

pisów sankcyjnych 

 

8.6 Oferty bez spełniania ww. warunku nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

9. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej nieprzejrzystej,  

zaklejonej kopercie do dnia 03.11.2025 r. do godz. 1030, na adres: 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa 

ul. Aleja 1000-lecia 2 

2. Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

• nazwę Oferenta, 

• napis: Dostawa ognioszczelnej, przewoźnej stacji  

transformatorowej 6/0,5 kV o mocy 400 kVA.  

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferent 

może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną pozostawione w doku-

mentacji przetargu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, ale 
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nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować 

treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią 

wymagań ofertowych, zostanie udostępnione  Oferentom i będzie dla nich  

wiążące. 

5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania 

ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopi-

skiem „ZMIANA”.  

 

10. Wymagana zawartość oferty. 

 

10.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna mieć ponumerowane karty. 

10.2 Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:  

1) ścisłe określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto i ceną brutto  

loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A., zawierającą warunki finansowe ze wszyst-

kimi składnikami i uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przed-

miotu zamówienia, 

2) Kopia Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przedmiotowej sta-

cji transformatorowej - ważna w dniu składania ofert. 

3) Deklaracja zgodności UE. 

4) Kopia Certyfikatu badania typu WE/UE.  

5) DTR/ Instrukcja użytkowania oferowanej stacji. 

6) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-

łalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

7) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posia-

dania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej 

w zakresie objętym przedmiotem przetargu, 

8) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

9) odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów 

i usług, o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON, 

10) oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, 

11) dokument potwierdzający wpłatę wadium lub gwarancje bankowe, 

12) parafowany wzór umowy, 

13) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

14) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, 

15) kopia polisy OC ważna na cały okres umowy lub aktualna polisa OC oraz de-

klaracja o jej przedłożeniu do końca obowiązywania umowy, 

16) oświadczenie o braku powiązania osobowo i/lub kapitałowo (załącznik nr 2) 

17) oświadczenie sankcyjne (załącznik nr 3) 

 



 

 10/24 
 

Uwaga:  Okres ważności oferty od dnia otwarcia – minimum 30 dni. 

               Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  

   przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

11. Wadium. 

 

1. Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysoko-

ści  25 000,00  złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

2. Zasady wnoszenia wadium: 

• wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A.  

w Katowicach Nr konta: 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 z adnotacją  

„wadium na dostawę ognioszczelnej, przewoźnej stacji  

transformatorowej 6/0,5 kV o mocy 400 kVA „  

1) wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 

2) za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty  

wadium na ww. rachunek przed upływem terminu składania ofert, 

3) kopię dokumentu wniesienia wadium w formie pieniężnej potwierdzoną  

„Za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją firmy  

do występowania w imieniu Oferenta. 

3. Zasady zwrotu wadium: 

1) kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 

b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta 

umowy, natomiast dla pozostałych  -  do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania 

przetargowego przez Zarząd Kopalni, 

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 

2) kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku 

złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert, 

3) wadium Zamawiający zwraca bez odsetek, 

4) Oferent może złożyć na piśmie wniosek o zaliczenie wadium na poczet gwarancji  

należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych. 

 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie Oferenta. 

12. Tryb udzielania wyjaśnień. 

 

1. Informacji w sprawach formalnych przetargu udziela w godzinach od 800 do 1400 

                  Jacek Zieliński – 63 27 33 206, 
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2. Informacji w sprawach technicznych przetargu udzielają w godzinach od 800  do 1400 

Tomasz Malinowski - 63 27 33 222, 

13. Procedura przetargu.  

 

13.1 Otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 03.11.2025 r. w Kopalni Soli  

„Kłodawa” S.A. przy ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki, o godz. 1110 

2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów  

posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpła-

cili wadium. Przedstawiciel Oferenta jest zobowiązany przedstawić upoważnienie do repre-

zentowania przed wejściem na salę, w której odbywa się otwarcie ofert. Postępowanie prze-

targowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert. 

3. Komisja odrzuca oferty: 

1) nie odpowiadające warunkom przetargu, 

2) zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

3) niezawierające żądanych odpisów dokumentów, 

4) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 

4. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień Oferenci zostaną poproszeni 

o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie ofert. 

5. Oferenci niespełniający warunków formalno-prawnych zostaną pisemnie powiadomieni  

o wykluczeniu z postępowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji  cenowych z Oferentami, któ-

rych oferty nie podlegały odrzuceniu lub też tylko z jednym, którego oferta otrzymała naj-

większą sumaryczną liczbę punktów. W wyniku negocjacji może zostać ustalona  

niższa cena niż w ofercie, nie może zostać ustalona cena wyższa niż w ofercie.  

 

13.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe. 

 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena        - 90 % 

2) termin i warunki udzielonej gwarancji    - 10 % 

 

Sposób przyznawania punktów 

Łącznie oceniana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

Łączna ocena wynika z równania:   O = C + G 

O- łączna ocena, suma punktów 

C- cena 

G- okres gwarancji 
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Wagi punktowe 

Kryterium cena  zostanie obliczone zgodnie z równaniem:  

Cn (cena najniższa) 

C = -------------------------------  x ….% z ustalonych kryteriów 

             Cb (cena badanej oferty) 

 

Kryterium termin i warunki udzielonej gwarancji punkty zostaną przyznane  

w następujący sposób: 

             
𝐺𝑏𝑎𝑑

𝐺𝑚𝑎𝑥
 ×…… pkt, gdzie: 

 

  Gbad – ilość w ocenianej ofercie 

  Gmax – najwyższa ilość spośród ocenianych ofert 

 

 

14. Rozstrzygnięcie przetargu. 

 

1. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym  

niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia (otwarcia ofert). 

2. Ostateczne decyzje w wyborze oferty przetargowej podejmuje Zarząd Kopalni Soli  

„Kłodawa” S.A. 

3. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert. 

4. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień 

w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia  

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną 

pisemnie poinformowani o jego wyniku. 

 

7. Oferta oraz wszelkie materiały przesłane w związku z przetargiem nie podlegają  

zwrotowi. 

 

 

15. Unieważnienie przetargu. 

 

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może unieważnić postępowanie przetargowe   

lub jego część bez podania przyczyny. 

16. Podpisanie umowy. 

 

Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 
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umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu  

jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem  

nieważności. 

      Oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania  

      umowy w terminie 5 dni od jej doręczenia.  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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Załącznik Nr 1  

 

 

                                                      UMOWA nr …………… 

   

 

zawarta w dniu ………….2025 r. w Kłodawie, pomiędzy: 

Kopalnią Soli „Kłodawa” SA, z siedzibą w: 62-650 Kłodawa, Aleja 1000-Lecia 2,  

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000219532, REGON 000041714, 

NIP 666-000-33-38, BDO: 000103751, 

Kapitał zakładowy: 40.342.000,00 PLN, opłacony w całości. 

 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1. …………….  - Prezes Zarządu 

 

2………………...                  - Członek Zarządu 

 

a:  …………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej "Dostawcą", reprezentowanym przez:  

 

1. …………………             - …………………….. 

2. …………………             - …………………….. 

 

o następującej treści:  

 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy 

 

Podstawą zawarcia umowy  jest Uchwała Nr .... Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

z dnia ……....... oraz oferta  Dostawcy  nr ………… z dnia …………. r. przyjęta w postępo-

waniu przetargowym w trybie „przetargu nieograniczonego”.  

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa (loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.) fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji 

transformatorowej  o mocy 400 kVA, przekładnia napięciowa 6/0,5 kV, jeden odpływ. 
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2. Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne. 

 

I. Wymagania ogólne: 

- Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, wyroby i urządzenia bę-

dące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

- Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych i nie naruszać 

praw majątkowych osób trzecich.  

II. Wymagania w zakresie aktów prawnych, przepisów i norm: 

W szczególności przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania aktów prawnych 

wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa: 

1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz. U z 2025r., poz. 568) i wynikające z niej akty wykonawcze:  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań              

dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze poten-

cjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 r., poz. 817), wprowadzające postanowienia Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia  26 lutego 2014 r. 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasad-

niczych wymagań dla maszyn (Dyrektywa 2006/42 WE), (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 

1228 z późn. zm.),  

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023r., 

poz. 215) 

3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024, 

poz. 1290) i wynikającymi z niej rozporządzeniami: 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (DZ. 

U. z 2017r., poz. 1118) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 99, poz. 1003 

wraz        z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zagrożeń 

naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U z 2021r., poz. 1617)  

4. Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.  

  

 

III.  Wymagania w zakresie warunków eksploatacji przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia dostosowany do warunków środowiskowych:  

1. Podziemny zakład górniczy w polach metanowych w wyrobiskach zaliczanych                   

do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.  

2. Zakres temperatury otoczenia: od -20°C do + 40 °C potwierdzone w Certyfikacie Ba-

dania Typu WE.  

3. Wilgotność względna: do 95% w temperaturze + 40 °C.  

4. Wilgotność względna w temperaturze + 25 °C i niższej: 100% z możliwością  

kondensacji pary wodnej.  

5. Stopień agresywności korozyjnej: C.  

6. Wysokość miejsca zainstalowania nad poziomem morza:   niż 1000 m.  
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IV. Wymagania techniczne i parametry użytkowe:   

1. Przedmiot dostawy przeznaczony jest do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych             

w podziemnych wyrobiskach górniczych.  

2. W zakresie ochrony przeciwwybuchowej ma spełniać wymagania obowiązujące                 

dla urządzeń grupy I kategorii M2, natomiast zewnętrzne obwody sterowania, wizualizacji i 

zabezpieczeń posiadać stopień ochrony ia. Urządzenia budowy przeciwwybuchowej po-

winny posiadać poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum Mb. Cecha budowy prze-

ciwwybuchowej ognioszczelnej stacji transformatorowej określona w Deklaracji zgodności 

UE powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami zharmonizowanymi do Dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE                z dnia 26 lutego 2014 r. 

3. Przekładnia napięciowa 6000/500 V, 

4. Znamionowa moc stacji nie mniejsza niż 400 kVA, 

5. Stacja musi posiadać w pełni zabezpieczony odpływ na napięcie 500 V,  

6. Wymagane wykonanie stacji budowy przeciwwybuchowej – osłona ognioszczelna 

„d”, 

7. Układ połączeń Yyn0, 

8. Regulacja przekładni transformatora w zakresie min. ± 5%, 

9. Częstotliwość 50 Hz, 

10. Transformator trójfazowy z izolowanym punktem neutralnym, suchy, z uzwojeniem 

miedzianym w klasie izolacji H, 

11. Wymagane wyposażenie komory GN rozłącznik z uziemnikiem, 

12. Wymagane wyposażenie stacji w układ awaryjnego wyłączenia, 

13. Wymagane wyposażenie komory DN: 

• stycznik próżniowy wraz z zabezpieczeniami, 

• elementy transformatora powinny być dostosowane do niezależnego sterowania  

(w układzie lokalnym oraz zdalnym), a sterowanie zdalne realizować należy za pomocą ob-

wodów iskrobezpiecznych o kategorii „ia”, 

• system sterowania i kontroli odpływu stacji transformatorowej po stronie DN powi-

nien być oparty na pojedynczym przekaźniku programowalnym mikroprocesorowym sterow-

niczo-zabezpieczeniowym typu PM-2 zapewniającym jego szybką wymianę bez konieczności 

podpinania przewodów sterowniczych i zasilających na listwy zaciskowe łączącym w sobie 

funkcje: 

- przekaźnika nadmiarowo-prądowego (zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe,  

asymetryczne) z blokadą uniemożliwiającą powtórne załączenie po zadziałaniu członu zwar-

ciowego bez świadomego odblokowania, 

- przekaźnika centralno-blokującego zapewniających kontrolę stanu izolacji  w sieci IT                    

o zmiennej częstotliwości, 

- przekaźnika kontroli temperatury, 

- przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia, 

- sterowania sygnalizacją ostrzegawczą, 

- przekaźnika sterowniczego z kontrolą stanu izolacji umożliwiającego sterowanie zdalnego i 

lokalnego stycznikami mocy załączającymi napięcie na odpływach, umożliwiającego wyłą-

czenie napięcia przez manometrię i uniemożliwiającego załączenie na-pięcia na czas działania 

manometrii automatycznej, 

- wyświetlania na wyświetlaczu LCD (widocznym poprzez wziernik  

z zewnątrz) informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych, 

- sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych za pomocą przekaźników wyko-

nawczych. 

14. Wymagane wyposażenie stacji transformatorowej w układ umożliwiający realizację 

wyłączenia strony dolnego napięcia stacji transformatorowej z systemu metanometrii 
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automatycznej obwodem iskrobezpiecznym „ia”.  

15. Wymagane wyposażenie stacji transformatorowej w blokadę otwarcia komory wyso-

kiego napięcia przystosowaną do współpracy z iskrobezpiecznymi obwodami kategorii „ia” 

wymienioną w Certyfikacie Badania Typu WE/UE oferowanej stacji. 

16. Zmiana trybu sterowania pracy stacji i odblokowanie pracy styczników po-winno być 

wykonywane bez konieczności otwierania obudowy ognioszczelnej lub wy-budowania apara-

tury zabudowanej wewnątrz stacji, tzn. wybór rodzaju sterowania powinien być wykonywany 

z jednego miejsca przyciskami na obudowie stacji lub zewnętrznego urządzenia, np. z pilota. 

Wymagane jest wyposażenie stacji w zastosowany zewnętrzny programator lub pilot. 

17. Wymagane jest przystosowanie i wyposażenie stacji w moduły, okablowanie, separa-

tor magistrali, itp. zapewniające współpracę z systemami wizualizacji pracy, tzn. przekazywa-

nia informacji o stanie pracy i stanach do zewnętrznych systemów wizualizacji (nadzoru). Ob-

wody zewnętrzne uwzględnione w certyfikacie na stację transformatorową powinny zapewnić 

wykonanie w kategorii „ia”. Wizualizacja pracy stacji trans-formaterowej oraz transmisja da-

nych powinna być realizowana poprzez interfejs RS – 485. 

18. Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w system umożliwiający rejestra-

cję, prezentowanie na wyświetlaczu stacji i przesył na powierzchnię, do zewnętrznego sys-

temu wizualizacji i sterowania co najmniej następujących parametrów pracy stacji transfor-

matorowej: 

• obecność napięcia zasilania, 

• wielkość prądów obciążenia odpływów, 

• stanu pracy styczników mocy zał./wył.,  

• zadziałanie zabezpieczeń, stany awaryjne, 

• wartość stanu izolacji sieci niskiego napięcia, 

• wybór rodzaju sterowania. 

 

19. DTR/Instrukcja obsługi stacji transformatorowych powinna posiadać zapis,                    

aby przeglądy okresowe stacji wykonywane przez Zamawiającego były przeprowadzane nie 

częściej jak jeden raz w roku. 

20. Stacja powinna być wyposażona w komplet wpustów kablowych/przewodowych                 

w celu wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli i przewodów elektroenergetycznych             

oraz przewodów sterowniczych, zaślepek do zamknięcia niewykorzystanych gniazd wpusto-

wych lub wpustów obwodów siłowych i sterowniczych, w tym: 

- komora/przedział przyłączowy górnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej             

2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm i musi zapewniać przelotowe 

zasilanie stacji. 

- komora/przedział przyłączowy dolnego napięcia musi być wyposażony w co najmniej             

2 szt. wpustów kablowych o średnicy 33÷53 mm lub 53÷65 mm. 

- komorę DN wyposażyć należy w wpusty sterownicze o średnicy 11÷21 mm                             

lub 21÷33 mm. 

21. Wymagane jest wyposażenie stacji w podwozie na kołach  do transportu po torowisku, 

rozstaw osi 600 mm. 

22. Wymagane jest wyposażenie stacji w stałe uchwyty transportowe. 

23. Wymagane jest wyposażenie stacji w zestaw niezbędnych kluczy i narzędzi do obsługi 

i eksploatacji. 

24. maksymalne wymiary zewnętrzne stacji wymagane do transportu w klatce wyciągu 

szybowego długość max. 2800 mm,  wysokość max. 1600 mm, szerokość max. 1050 mm. 

Stacja powinna umożliwiać jej demontaż dla celów transportowych. Na tę okoliczność wyko-

nawca do oferty powinien przedłożyć „instrukcje montażu” stacji po zdemontowaniu na czas 

transportu. 



 

 18/24 
 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

Zamawiający zleca a Oferent przyjmuje do wykonania dostawę przedmiotu zamówienia wy-

mienione w §2 umowy. 

 

§4 

Termin Wykonania 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie …. dni/mie-

siące  od podpisania umowy. 

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej stronie  

w terminie do 30 dni od powzięcia przez stronę odstępującą wiadomości o podstawie  

odstąpienia. 

 

                                                                          §5 

Ceny 

1. Cena netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi …………. zł. 

(słownie złotych: ………………………………………………….……….… złotych ). 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie  

w celu  należytego wykonania umowy. 

 

§6 

Warunki płatności 

Ustala się następujące warunki płatności na rzecz Dostawcy: 

1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne  

będzie w następujący sposób – przelewem.  

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace stanowić będzie podpisany bez 

zastrzeżeń  przez przedstawicieli obu stron protokół odbioru będących przedmiotem 

umowy. 

3. Płatność faktur nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia fak-

tury. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

5. Dostawca oświadcza, że:  

a. jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: …………….., 

b. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest 

otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożli-

wiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

c. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty 

jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Kra-

jowej Administracji Skarbowej. 

d. respektuje postanowienie Zamawiającego , że wszystkie płatności będą do-

konywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w  ramach mechanizmu 

podzielonej płatności. 
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6. Zamawiający oświadcza że: 

Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu  

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. tekst jedn. 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1790) niniejszym informujemy, że Kopania Soli „Kłodawa” S.A. 

NIP 666 000 33 38, posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

 

§7 

Odbiory 

Odbiorem przedmiotu umowy będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron proto-

kół odbioru. 

 

§8 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania swoich zobowiązań 

umownych na okres ……… miesięcy, licząc od daty przekazania odbioru końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wykonane prace nie będą miały ukrytych wad. wykonawczych 

spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych materiałów  bądź zastosowaniem  

niewłaściwych technologii produkcji, czy niedbalstwa. 

3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej,  

eksploatacji urządzeń.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i naprawy na własny koszt uszkodzeń 

powstałych z jego winy, w najkrótszym możliwym czasie: 

- w terminie 2 dni,  

- w terminie określonym komisyjnie, przy udziale stron, jeżeli naprawa w czasie wyżej 

określonym nie będzie możliwa. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał usunięcie wad bez uzasadnionej przyczyny, 

    Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt 

    Wykonawcy. 

6. Na poczet należytego wykonania zobowiązań  

     gwarancyjnych  Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego         

     10% wartości netto przedmiotu umowy albo przekazania Zamawiającemu  

     odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania  

     zobowiązań gwarancyjnych – z tytułu gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia  

     oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej.     

     W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji. 

 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca 

b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie  

od umowy przez Dostawcę, z powodu okoliczności za które  nie odpowiada 

Zamawiający. 
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c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, kara w wysokości 0,5 % 

uzgodnionej ceny netto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości 

przedmiotu umowy. 

2. Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Dostawca           

odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie  

od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada  

Dostawca. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą  

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§10 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do sprawdzenia przebiegu  

i realizacji przedmiotu umowy  oraz odbioru urządzenia oraz uzyskiwania, na żądanie,  

informacji od Dostawcy o postępie pracy są: 

             a) ………………..………                            - Inspektor Nadzoru  

             b) ……………………..…                                 - Koordynator Prac. 

2. Przedstawicielami  Dostawcy, upoważnionymi do reprezentowania Dostawcy w spra-

wach związanych z realizacją umowy są: 

 

             a) …………………………                                   - ……………………  

  b) …………………………                               - ……………………  

 

 

§ 11 

Siła wyższa i ochrona danych osobowych 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron,  

którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa). 

„Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane 

zdarzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna katastrofy itp., 

które wystąpiły po podpisaniu niniejszej umowy i pozostawały całkowicie poza kon-

trolą Stron. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowią-

zane niezwłocznie się powiadomić. 

2. Dostawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych  

osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 .o ochronie danych  

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  

z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Dostawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych,  

prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych 

przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych 

oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrud-

nione przy  

przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.  

4. Dostawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwa-

rzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich  

informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez  podpisanie  

„Indywidualnego   upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”. 

5. Dostawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną  

wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 12 

Klauzula antykorupcyjna 

1. Zamawiający oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji oraz 

wszelkich form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami – zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką antykorupcyjną, 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że on, jego przedstawiciele, pracownicy oraz podwyko-

nawcy nie będą stosować i tolerować korupcji jak również żadnej z form wywierania 

wpływu, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz że podejmie wszelkie 

środki aby uniemożliwić  w/w dokonanie takich czynności. 

3. Za szkodę poniesioną przez Spółkę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wy-

konania określonych w umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalno-

ści korupcyjnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależ-

nie od limitów  ustalonych w umowie.  

 

                                                                 § 13 

Oświadczenie sankcyjne 

 Strony umowy oświadczają, że ich przedsiębiorstwa nie znajdują się na listach sankcyj-

nych polskich, europejskich ani międzynarodowych, w szczególności nie są objęci ograni-

czeniami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązanych 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-

czeństwa narodowego. 

 

§ 14 

Zmiany i uzupełnienia 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu 
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i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron. 

 

 

§ 15 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów  

i wątpliwości powstałych w okresie ważności niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, kwestie sporne  

rozstrzygane będą przez sąd  powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla strony  

Zamawiającego 

3. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie  

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

Ochrona zdrowia 

W celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub innych osób oraz 

ochrony mienia Zamawiający prowadzi badanie stanu trzeźwości oraz na obecność środków 

odurzających w organizmie wszystkich osób wchodzących na teren Kopalni Soli „Kłodawa” 

S.A. Dostawca zobowiązany jest poinformować osoby wykonujące prace w ramach niniejszej 

umowy o obowiązku poddania się w/w  badaniom pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren 

Kopalni. Stwierdzenie naruszenia zasady trzeźwości w miejscu i czasie pracy skutkować będzie 

powiadomieniem Policji. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

Zamawiającego i dla Dostawcy.                     

 

                                       

 

ZAMAWIAJĄCY:       DOSTAWCA: 

 

 

     1. ..........................                  1. .........................  

 

  

 

     2. .........................                   2. ...................... 
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Załącznik Nr 2  

 

Oświadczenie 

 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko) 

jako przedstawiciel Oferenta  

………………………………………………………………………………………………  

(nazwa Oferenta) 

 

niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawia-

jącym oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z proce-

durą wyboru Dostawcy (w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert na:  

dostawę (loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.) ognioszczelnej, przewoźnej stacji  

transformatorowej 6/0,5 kV o mocy 400 kVA. 

          Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawia-

jącego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przepro-

wadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-

nika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Pieczęć firmowa Oferenta  

……………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Oferenta  
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Załącznik Nr 3 

 Oświadczenie 
 ( Klauzula sankcyjna) 

1. Kontrahent oświadcza, że jego działalność nie narusza obowiązującego prawa unijnego ani krajowego 

dotyczących Przepisów Sankcyjnych1 oraz jest zgodna z obowiązującą u Zamawiającego Polityką sank-

cyjną oraz nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów. 

2. Kontrahent oświadcza, że ani on ani jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, ka-

pitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, oraz podmioty współpracujące z Kontrahentem 

w ramach łańcucha dostaw:  

a) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami 

przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi 

nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź 

innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji tj. Podmio-

tami Objętymi Sankcjami; 

b) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z 

naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych. 

3. Kontrahent obowiązany jest zawiadomić o każdej zmianie stanu rzeczy, co do której złożył oświadcze-

nie, a w szczególności jeżeli on, jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, kapita-

łowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, oraz podmioty współpracujące z Kontrahentem w 

ramach łańcucha dostaw, stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą 

zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

4. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, formie pisemnej oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy 

dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawia-

domienia. 

5. W przypadku, gdy Kontrahent albo jego podmiot zależny, dominujący lub w inny sposób powiązany 

osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członek ich organów, bądź też podmioty współpracujące z 

Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub naruszy który-

kolwiek z obowiązków - co skutkować będzie niemożliwością kontynuacji współpracy -  ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy, a Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do dochodze-

nia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

6. Kontrahent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie poinformował drugiej Strony o zmianie 

okoliczności mających wpływ na jego treść, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 

25% wartości przedmiotu umowy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z zaistniałej sytu-

acji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia 

Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji w związku z Umową i kosztów związanych z rozwiązaniem 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Pieczęć firmowa     Podpis umocowanego przedstawiciela Kontrahenta 

 

      ……………………………………………………. 

 
1 1.Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważają-
cych integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.), 
3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabili-
zującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), 
4. Ustawa z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz.507), 
5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 luty 2022r., w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, 
okupację lub agresję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. U. UE. L. z 2022, nr 42I, 
str. 77). 


